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Zusammenfassung
Ein FORTRAN-lV-Programm REGEN wurde entwickelt, das der
thermohydraulischen Auslegung eines nach dem regenerativen
Verfahren funktionierenden Trockenkühlturms dient. Dieses
Verfahren wurde von L. Ritz zur Verwendung bei Kühltürmen
vorgeschlagen, zum Patent angemeldet und in einem Arbeits-
bericht beschrieben.
Die vorliegende Arbeit umfasst eine Darstellung der den Aus-
legungsrechnungen zugrunde gelegten physikalischen Bezie-
hungen sowie eine Beschreibung des Programmes.
Summary
A FORTRAN-lV-Program called REGEN was developed which serves
as a basis of thermohydraulie design of a dry eooling tower
funetioning on the regeneration teehnique. This teehnique
was proposed by L. Ritz for use in eooling towers, patented
and deseribed in an unpublished paper.
This report is a presentation of the physieal relationsbips
























freier Luftquerschnitt je Einzelstab
Seitenlänge eines Riffelblecbelementes





Wärmekapazität der Speichermasse einer
KUhlturmzone
mittlere Wärmekapazität der beiden Me-
dien (hier Wasser und Luft) je Periode
und Kühlturmzone
d
[kcal/m~grd] mittlere spezifische Wärme der Luft
[kcal/kg-grd] mittlere spezifische Wärme des Speicher-
materials
[kcal/kg-grd] mittlere spezifische Wärme des Wassers
[m] Gesamtdurchmesser des Krlhlturms





hydraulischer Durchmesser für die Luft,
bezogen auf ein Speicherelement
Stärke des Riffelbleches
gesamte Anströmfläche der Wärmeaus-
tauscheinbauten








Volumenstrom der Luft, bezogen auf
eine Kühlturmzone
gesamter Volumenstrom der Luft
Volumenstrom des Wassers
Erdbeschleunigung
k [kcal/m2e s egrdJ Wärmedurchgangszahl des Regenerators
k
o




















Korrekturfaktor für die Wärmedurchgangs-
zahl
Länge der Kühlturmelemente
Anzahl der Kühlturmzonen, wobei eine




Anzahl der Speicherelemente einer
Kühlturmzone




mittlere Prandtl-Zahl der Luft












Kaltperiodendauer =Schaltzeit der Luft,
während der die Elemente einer Kühl-
turmzone durch die Luft abgekühlt werden
Warmperiodendauer = Schaltzeit des Was-
sers, während der die Elemente einer
Zone durch BeTieseln mit Wasser aufge-
wärmt werden
Temperatur der Luft beim Eintritt in
die Kuhlturmeinbauten
zeitlich gemittelte Temperatur der Luft
am Austritt aus den Kühlturmeinbauten
Temperatur des Wassers beim Eintritt
in die Kuhlturmeinbauten
zeitlich gemittelte Temperatur des
Wassers beim Verlassen der Kühlturm-
einbauten
gesamtes Speichervolumen
Strömungsgescbwindigkeit der Luft in
den Küblturmeinbauten
Geschwindigkeit des Rieselfilmes
aL [kcal/m2esegrd] Wärmeübergangszahl der Luft









mittleres spezifisches Gewicht der
Luft
mittleres spezifisches Gewicht des
Speichermaterials
Druckabfall der Luft in den Kdhlturm-
einbauten
mittlere Temperaturerhöhung der Luft
mittlere Temperaturabsenkung des
Wassers
mittleres Temperaturgefälle des Wärme-
durchgangs
Wasserfilmdicke
Hilfsfunktion für die Wärmeleitung im
Speicher
reduzierte Regeneratorlänge
~L [kcal/mos ogrdJ mittlere Wärmeleitzahl der Luft
~W [kcal/mesegrdJ mittlere Wärmeleitzahl des Wassers









mittlere kinematische Zähigkeit der Luft




mittlere Dichte des Speichermaterials
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1. Einleitung
Mit steigender Anzahl und immer grösseren Leistungseinheiten
der neu zu installierenden Kraftwerke wird die bislang fast
ausschliesslich angewendete billigste Kuhlungsart, nämlich
die direkte Kühlung mit Frischwasser nicht mehr zugelassen.
War die Frischwasserkühlung bereits in der Vergangenheit aus
genehmigungs- oder standorttechnischen Gründen nicht möglich,
so wurden die sog. Nasskühltürme zur Abfuhr der Abwärme einge-
setzt.
Es zeichnet sich ab, dass in Zukunft auch dieser Weg nicht mehr
oder nur in beschränktem Masse gangbar sein wird und eine immer
grössere Anzahl der zu erstellenden Kühlturmeinheiten als
Trockenkühltürme erstellt werden muss. Die Trockenkühltürme sind
jedoch bisher wesentlich teurer und grossflächiger als Nass-
kühltürme gleicher thermischer Leistung.
Das derzeit generell verwendete Trockenkühlturmsystem benutzt
zur Wärmeübertragung quer angeströmte Rippenrohre, deren Rippen
aus aufgezogenen rechteckigen Aluminiumblechen von einigen
Zehntel Millimeter Stärke bestehen, deren Abstand wenige Milli-
meter beträgt. Der relativ hohe aerodynamische Widerstandsbei-
wert solch enger Strömungskanäle bedingt, dass die Strömungs-
geschwindigkeit klein gehalten werden muss, da zur Überwindung
des Druckabfalls nur ein Sog von wenigen Millimetern Wasser-
säule zur Verfügung steht. Eine kleine Durchströmgeschwindig-
keit hat jedoch eine grosse zur Verfügung zu stellende An-
strömfläche zur Folge. Das Fazit ist, dass die derzeitigen
Trockenkühltürme den vierfachen Querschnitt von Nasskühltürmen
gleicher thermischer Leistung aufweisen.
Ein von L. Ritz vorgeschlagenes System hat daher das Ziel, den Kdhl-
turmquerschnitt bei Trockenkühltürmen wesentlich zu verkleinern.
Dieses Ziel soll erreicht werden mittels längs angeströmter
Stäbe oder Bleche, welche als Wärmespeicher fungieren und in-
folge der Verwendung grosser hydraulischer Durchmesser nur
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einen kleinen strömungswiderstandsbeiwert besitzen. Diese
Einbauelemente werden dabei in einer ersten Phase kurzzeitig
von dem abzukühlenden Medium berieselt, wodurch sie aufgeheizt
werden,und in einer nachfolgenden Phase von der im Gegenstrom
strömenden Luft abgekühlt. Um einen kontinuierlichen Betrieb
dieses regenerativen Verfahrens zu gewährleisten, werden um-
laufend jeweils nur gewisse Teile der gesamten Kuhlturmeinbau-
ten mit der Berieselung beaufschlagt, während der übrige Teil
von der Luft durchströmt und dabei abgekühlt wird.
Dieses Konzept ist von L. Ritz in einem Arbeitsbericht [IJ in
grösserem Zusammenhang ausführlich erläutert. Die dort darge-
stellten Nomogramme wurden mit dem Rechenprogramm REGEN er-
stellt. Der vorliegende Bericht hat die Aufgabe, dieses Rechen-
programm zu beschreiben. Insbesondere werden die der Rechnung
zugrunde gelegten physikalischen und mathematischen Beziehun-
gen dargelegt, um dem Benutzer zu ermöglichen, Umfang und
Grenzen des Programmes zu beurteilen.
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2. Theoretische Grundlagen
Eine Kühlturmeinheit bestehe aus N Zonen mit jeweils n Spei-
cherelementen. Die Kühlturmzonen werden umlaufend nacheinander
jeweils für die Zeitdauer TW mit dem zu kühlenden Wasser be-
rieselt, während gleichzeitig alle übrigen Zonen ihre früher
aufgenommene Wärme an die sie durchströmende Luft abgeben.
Zur rechnerischen Lösung des Problems müssen thermodynamische
und hydraulische Beziehungen herangezogen werden, welche im
Folgenden angegeben sind.
Dabei werden zunächst Speicherelemente bestimmter Form, näm-
lich Stäbe mit kreisförmigem Querschnitt in hexagonaler An-
ordnung (siehe Abb. 1) betrachtet.
Die mittlere Abkühlung des Wassers sei
(1)
und die mittlere Aufheizung der Luft
Als mittleres Temperaturgefälle des Regenerativ-Systems
wird das mittlere Temperaturgefälle des Gegenstromwärmetau-
schers verwendet:
(t Wam - t Le ) ,.. (t We - t Lam )
In t wam - t Le
t We - t Lam





wobei der zu einem Stab gehörende freie Querschnitt sich
errechnet zu
= {3- 1t4 (6)
Für den Wärmedurchgang in einer Zone gilt nach [2J
k . 0 . ß ~ m . (TL + Tw ) = Gw . Pw . c w . ß~w . Tw ,





Die Wärmedurchgangszahl k ergibt sich nach [2J aus einer
ersten Näherung ko und einem Korrekturfaktor k/ko zu
k = ko· ( k I k 0 ) ,
wobei ko nach folgender Beziehung zu berechnen ist:
(10)
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Die Wärmeübergangszahlen a L für die Luft und aw für den






Der hydraulische Durchmesser für die Luft errechnet sich zu
4 . AL
Tt' d
Zur Berechnung der Nusselt-Zahlen und der Rieselfilmdicke










Die Nusselt-Gleichung für die Luft lautet nach [3J
für ReW > 10 000 und PrL = 0, 7 ~ 2500
(17)
Die Nusselt-Gleichung für den Rieselfilm ist in [4J unä
die Beziehung' für die Rieselfilmdicke inl [5 J zu finden.
Für Rew > 800 gil t
Nuw = 0,0066 . RevJ4/15, PrJ·344
und




wobei die letzte Beziehung auch noch bis hinunter zu
ReW = 400 gilt.
Die Hilfsfunktion ~ ist in [2J in einem Schaubild
tion des dimensionslosen Ausdruckes 2d 2 (-T' + -T' )





Zu der mathematischen Auswertung wurde die für den vor-
liegenden Fall gültige Kurve im Bereich ~ (-'- + -'-) :: 5
2as T Tdurch die Funktion p L W
<I> = 0,805[Jf (_1 + _1 )] 39/62
2aSp TL Tw
und für den Bereich
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0,893 (21)




Der Korrekturfaktor k/ko zur Berechnung der Wärmedurch-
gangszahl k nach Gleichung (9) hängt nach [2J von der re-
duzierten Periodendauer n und von der reduzierten Rege-
neratorlänge A ab, die wie folgt definiert sind:
n =2 ko (TL+Tw)O
Cs
A = 2 ko (TL + Tw ) 0
CPer
wobei









2 (GW pw cw Tw+ GL CPL TL)
die mittlere Wärmekapazität der beiden Medien je Periode
und Kuhlturmzone bedeuten.









ist als Funktion von n und A
in [2J in einem Schaubild dargestellt.
Die Kurven gehen dort alle von dem Punkt (n:: 0 I k / ko:: 1 )
aus und laufen bis hinab zu k/ko = 0,5 etwa geradlinig.
Für die Rechnung ist deshalb die Kurvenschar für den Be-
reich k/ko > 0,5 durch folgende Geradenschar angehähert
worden:




Für den Druckabfall der Luft beim Durchströmen der Wärme-
austauschelemente wird das BLASIUS'sche Gesetz herangezogen:
A Wc .yuPL= 2g L (28)
Bei dem nunmehr vorliegenden Gleichungssystem werden fol-
gende Grössen als gegeben betrachtet:
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die Temperaturen t We ' t Wam ' t Le und t Lam , weiterhin die
Stoffwerte PW' cW' ~W' v W' Prw für Wasser,
die Stoffwerte YL, cpL ' ~L' v L' PrL für Luft
und die Stoffwerte PSp ' cSp ' ~Sp für den Speicher
sowie der Wasservolumendurchsatz GW•
Somit liegen 28 Gleichungen zur Bestimmung von 33 Unbe-
kannten vor.
Dies bedeutet, dass zur Lösung des Gleichungssystems 5 wei-
tere Beziehungen benötigt werden.
Da eine mathematische Optimierung, welche die fehlenden Be-
ziehungen liefern würde, zu einem zu grossen Aufwand führt
und ausserdem nicht von vornherein feststeht, welche Grösse
optimiert werden soll, werden 5 Beziehungen oder z.T. auch
Unbekannte selbst willkürlich vorgegeben, wobei durch syste-
matische Variation dieser Vorgaben die günstigsten Abmes-
sungen für die Klihlturmeinbauten herausgefunden werden.
Mit den 5 Vorgaben ist zwar das Gleichungssystem nunmehr
lösbar, wegen seiner Nicht-Linearität grundsätzlich jedoch
nur interativ, wobei zu bemerken ist, dass wegen der Kom-
plexität des Systems nicht etwa jede einzelne Unbekannte
für sich iterativ errechnet werden kann, sondern die Ite-
ration bezüglich des ganzen Systems durchgeführt werden muss.
Wegen des damit verbundenen erheblichen mathematischen Auf-
wandes und nicht zuletzt auch wegen der dadurch bedingten
langen Programm-Rechenzeit, werden hier - z.T. unter Verlust
an physikalischer Anschaulichkeit - die 5 möglichen Vorgaben
so ausgesucht, dass das Gleichungssystem möglichst weitgehend
analytisch lösbar ist. Bis auf eine einzige, schnell kon-









Es hat sich als günstig erwiesen, die Iteration hinsicht-
lich der Unbekannten d durchzuführen.
Wie bereits erwähnt, ist die Hilfsfunktion $ einem Schau-
bild zu entnehmen. Durch die Unterteilung des Gesamtbereiches
d bh '" V" d l' h d
2
(' ')' • Aber una anglgen eran er lC en -2 -r +-r ln zwel -
asp L W
schnitte, nämlich kleiner 5 und. grösser gleich 5, ist es ge-
lungen, für den zweiten Bereich einen Potenzansatz (siehe
GI. (21»anzugeben, der es gestattet, in diesem Bereich das
Gleichungssystem sogar vollständig aufzulösen.
Da die meisten Fälle in diesem Bereich liegen, wird durch
diesen Kunstgriff wiederum erheblich Rechenzeit eingespart.
Die Interation ist also nur noch im Bereich 2d2 (.1-r + r' )<Sasp L W
notwendig, in dem nach Gleichung (21a) $ = 0,12 als Näherung
angenommen wird.
In diesem Bereich kommt man auf folgende Bestimmungsglei-
chung für d:
d 23/31 B . d 2 - B 0+ 32 31 = (30)




d 23 / 31 = d 1
so ergibt sich die Bestimmungsgleichung für dl
(31)
(32)
Diese Gleichung wird mit Hilfe des NEWTON'schen Iterations-
verfahrens mit einer Anfangsnäherung dl = B31 gelöst.
Somit können nunmehr alle Unbekannten des Gleichungssystems
berechnet werden.
Zusätzlich zu den im Gleichungssystem vorkommenden Grössen
interessieren insbesondere noch folgende:





die Gesamtzahl der Stäbe
Nges = N' n
die gesamte Anströmfläche der Einbauten
(34)
Fges = Er;-. n . N2 (35)
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der Gesamt-Durchmesser eines entsprechenden Kreises
, (36)
weiterhin die Querschnittsfläche sämtlicher Speicher-
elemente
= ~. d2 . n· N
4 '
das gesamte Speichervolumen
Vsp = Fsp . L
und die gesamte Speichermasse .




Schliesslich werden noch das Querschnittsversperrungsver-
hältnis
Fsp I Fsp





Die obigen Beziehungen gelten, wie schon erwähnt, für die
Ausführung der Speicherelemente als Stäbe mit Kreisquer-
schnitt in hexagonaler Anordnung. Die Ergebnisse sind je-
doch auf andere Anordnungen umrechenbar, falls gewisse Be-
dingungen erfüllt werden. Für die Riffelblech-Anordnung zum
Beispiel (siehe Abb. 2) lassen sich aus dem Durchmesser d,
der Teilung p und der Anzahl der Elemente n der hexagonalen
Stabanordnung relativ einfach entsprechende Werte für die
Dicke dRi , die Seitenlänge aRi und die Elementanzahl je
Kühlturmzone nRi ausrechnen. Die Beziehungen dafür erhält
man aus folgenden Bedingungen:
1.) Gleichheit der hydraulischen Durchmesser
aRi =[ 2 fi (~)2 _ 1] . d
fi Tt d
2.) Gleichheit der Speichermassen
Tt 23 . aRi' dRi ' L· nRi' Psp =T' d . L· n . PSp
3.) Gleichheit der wärmeaustauschenden Oberfläche
6 . aRi' L· nRi = Tt· d . L· n .
(42)
(44)
Wie man aus den Bedingungen (42) bis (44) sieht, ist es
zu einer eindeutigen Umrechnung erforderlich, dass die
Länge L und das Speichermaterial die gleichen bleiben.
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Es kann anhand der Gleichungen (1) bis (41) nachgewiesen
werden, dass bei Einhaltung der Bedingungen (42) bis (44)
die beiden Anordnungen hinsichtlich der Thermodynamik und
der Hydraulik gleichwertig sind, so dass alle Grössen
ausser denen, die umgerechnet werden, erhalten bleiben.
Für die letzteren ergibt sich
1
2 d I (45)
" r:I[ 2 v3 ( p)2 ]







Das Programm zur Auslegung des Regenerativ-Kuhlturmes ist
in FORTRAN IV-Sprache für die IBM 360/65-Rechenmaschine
geschrieben.
Das Programm liest die notwendigen Eingabe-Grössen ein und
errechnet daraus zunächst durch eine Iteration denjenigen
Durchmesser des zylindrischen Speicberelementes, der die
physikalischen Bedingungen für den Wärmeaustauscb erfüllt.
Aus diesem Durchmesser ergeben sich dann alle interessie-
renden Ausgabegrössen durch einfache Rechenoperationen
mittelbar oder unmittelbar aus den Grundbeziebungen, ebenso
die den Abmessungen des zylindriscben Elementes entsprechen-
den Abmessungen des Riffelbleches.
Das Programm ist mit Hilfe von TSO getestet und gerechnet
worden. Das Programm beansprucht für alle einprogrammierten
Variationen - insgesamt sind es 450 - eine Recbenzeit von
etwa 5,5 Sekunden und einen Kostenaufwand von etwa DM 5,50.
3.1 Eingabedaten
Physik. Bezeich- Dimension Bedeutung
Bezeich- nung im
nung Programm
TWo TWO s niedrigste gewählte Schalt-zeit für das zu kühlende
Wasser; die Recbnung wird
automatisch zusätzlich für den
doppelten und dreifachen Wert
durchgeführt.
TLo TLO s niedrigste gewählte Schaltzeitfür die Luft; die Rechnung
wird automatisch zusätzlich
für den 2 - 5-fachen Wert
durchgeführt ..
Ro RO 1 niedrigster gewählter Wert desParameters R; dieser Wert wird
automatisch bis zum 5-fachen
Wert variiert ..
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Physik. Bezeich- Dimension Bedeutung
Bezeich- nung im
nung Programm
(k/ko)o KKOO 1 niedrigster gewählter Wert
für den Korrekturfaktor;
die Rechnung wird automa-
tisch zusätzlich für den
doppelten und dreifachen
Wert durchgeführt.
h. DELPO kp/m2 niedrigster gewählter WertPLo des Druckverlustes der Luft
beim Durchströmen der Wärme-
austauschelemente; die Rech-
nung wird automatisch noch
für den doppelten Wert durch-
geführt.
t Le TLE
oe Eintrittstemperatur der Luft
t Lam TLA11 oe mittlere Austrittstemperaturder Luft
t We TWE oe Eintrittstemperatur des Was-sers
t Wam TWA11 oe mittlere Austrittstemperaturdes Wassers
YL GAML kp/m
3 mittleres spezifisches Ge-
wicht der Luft
v L NUEL m
2/s mittlere kinematische Zähig-
keit der Luft
AL LA1'1L kcal/m.s.grd mittlere Wärmeleitzahl derLuft
PrL PRL 1 mittlere Prandtl-Zahl derLuft
CpL ePL kcal/m
3
.grd mittlere spezifische Wärme
der Luft
P w RHOW kg/m3 mittlere Dichte des Wassers
V w NUEW m
2/s mittlere kinematische Zähig-
keit des Wassers
AW LA1'1W kcal/mesegrd mittlere Wärmeleitzahl desWassers
Prw PRW 1 mittlere Prandtl-Zahl desWassers
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Physik .. Bezeich- Dimension Bedeutung
Bezeich- nung im
nung Programm
Cw CW kcal/kg .. grd mittlere spezifische Wärmedes Wassers
GW GW m
3/s Volumenstrom des Wassers
p Sp RHOSP kg/m3 mittlere Dichte des Speicher-
mediums
cSp CSP kcal/kg"grd mittlere spezifische Wärmedes Speichermediums
A.Sp LM1SP kcal/m"s .. grd mittlere Wärmeleitzahl desSpeichermediums
V V 1 Testfaktor für den Programm-
ersteller, im Regelfall = 1
Alle Eingabedaten werden im Format E 12 .. 4 angegeben.. Die erste
Eingabekarte enthält nacheinander die Werte für die Grössen
TWO, TLO, RO, KKOO, DELPO, die zweite Karte enthält die Werte
für die Grössen TLE, TLAM, TWE, TWAM, die dritte Karte enthält
GAML, NUEL, LAML, PRL, CPL, die vierte Karte RHOW, NUEW, LAMW,
CW und die fünfte Karte GW, RHOSP, CSP, LM1SP, V..
Die einzelnen Grössen müssen dabei die in der Tabelle ange-
gebenen Dimensionen besitzen.
3.2 Ausgabedaten .
Physik .. Bezeich- Dimension Bedeutung
Bezeich- nung im
nung Programm
~PL DELPE kp/m2 aktueller Wert des Druckver-
lustes der Luft während der
Variation
k/ko KKO 1 aktueller Wert des Korrektur-faktors während der Variation
TW TW s aktueller Wert für die Wasser-schaltzeit während der Varia-
tion
TL TL s aktueller Wert für die Luft-







R R 1 aktueller Rechen-Parameter
während der Variation
L L m Länge (Höhe) der Speicher-
elemente













n NZ 1 Anzahl der Speicherelemente
einer Kühlturmzone
NZRI 1 Anzahl der Riffelblechele-
mente einer Kühlturmzone
FGES gesamte Anströmfläche der
Wärmeaustauscheinbauten










die Luft, bezogen auf ein
Speicherelement
Querschnittsfläche, die von

























Luft beim Durchströmen der
Wärmetauschelemente
1 Reynolds-Zahl der Luft




1 Reynoldszahl des Rieselfilmes
m Rieselfilmdicke
kcal/m2·s.grd Wärmeübergangszahl des Rie-
selfilms
Alle Ausgabedaten werden im Format E 12.4 ausgedruckt. Bei der
Ausgabe werden zunächst alle Eingabedaten ausgedruckt. z.B.
TWO = 0.1000 E 02.
Das weitere Ausgabeschema ist entsprechend der geschachtelten
Variation der Grössen DELPE, KKO, TW, TL und Raufgebaut.
Übergeordneter Parameter ist der zur Verfügung gestellte Druck-
abfall DELPE, dann folgt der Korrekturfaktor KKO des Regene-
rators, dann die Wasserschaltzeit TW und darauf die Luftschalt-
zeit TL. Diese Grössen werden jeweils einmal über dem dazuge-
hörigen Block angegeben, und zwar in der Form BEZEICHNUNG =
ZAHLENWERT (Format E 12.4).
Im innersten Block werden für den jeweils aktuellen Parameter
R reihenweise die errechneten Werte für die interessierenden
Grössen ausgedruckt, wobei die Bezeichnung jeweils über dem





/LESEN DER EINGABEDATEN /
J,
/DRUCKEN DER EINGABEDATEN /
J,IBERECHNEN VON KONSTANTEN I
!
r 14 = 1,2\
J,
I BERECHNUNG UND AUSDRUCKEN VON DELPE I
!
r 15 = 1,3\.
!
I BERECHNUNG UND AUSDRUCKEN VON KKO I
!I BERECHNUNG VON ÜBERGEORDNETEN KONSTANTEN I
~
r [1 = 1,3 )\
!
IBERECHNUNG UND AUSDRUCKEN VON TW I
~
r 12 = 1,5~
!IBERECHNUNG UND AUSDRUCKEN VON TL I
~
r 13 = 1,5 )\.
J,
I BERECHNEN VON R I
~
I BERECHNUNG VON 0 MIT HILFE EINER ITERATION I
J,
IBERECHNUNG ALLER ÜBRIGEN AUSGABEGRÖSSEN I
1
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